Можно ли сразу подключить к генератору номинальную мощность, или необходимо производить постепенное увеличение мощности? 
К генератору сразу можно подключать номинальную мощность. Соответственно производить постепенное увеличение мощности нет необходимости. Примечание: при запуске генераторной установки рекомендуется в течение 5 минут не производить подключение потребителей, пока двигатель не выйдет на оптимальный режим работы.

